
Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Potrebna toplota za ogrevanje

Dovedena energija za delovanje stavbe

Primarna energija in Emisije CO

Izdajatelj Izdelovalec

:
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Dobravska ulica 1, Jesenice

katastrska občina 2175
številka stavbe 2102

1122101
1948
Dobravska ulica 1, Jesenice

145
1709

JESENICE

DOMINVEST d. o. o. (18) Anže Urevc (40)
Marjan Potočnik Anže Urevc

14.01.2015 14.01.2015

Razred G 279 kWh/m2a

66 kWh/m2a
MINIMALNE ZAHTEVE LETO 2015

487 kWh/m2a

574 kWh/m2aSKORAJ NIČ-ENERGIJSKA STAVBA ( 80 kWh/m2a)

136 kg/m2a
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Podatki o velikosti stavbe

Klimatski podatki

Dovedena energija za delovanje stavbe
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ELKO - 66542 kWh/a (94%)

Elektrika - 4001 kWh/a (6%)
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Podatki o stavbi Priporočila za stroškovne učinkovite
izboljšave energetske učinkovitosti

Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

Organizacijski ukrepi

Opozorilo
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Toplotna zaščita zunanjih sten
Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
Menjava oken
Menjava zasteklitve
Toplotna zaščita stropa nad kletjo
Odprava transmisijskih toplotnih mostov
Odprava konvekcijskih toplotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti

Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki
Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po toploti
Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema
Rekuperacija toplote
Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
Optimiranje časa obratovanja
Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
Vgradnja fotovoltaičnih celic
Ogrevanje na biomaso
Prehod na geotermalne energije

Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
Analiza tarifnega sistema
Energetski pregled stavbe



Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). 
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hlajenje NC

P

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/   

Podatki o stavbi Vrsta izkaznice: računska

Komentar in posebni robni pogoji
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0,37 W/m2K
66 kWh/m2a
50 kWh/m2a
223 kWh/m2a

1,00 W/m2K
279 kWh/m2a
0 kWh/m2a
574 kWh/m2a

Podatki za izdelavo energetske izkaznice za stavbo so bili pridobljeni iz natančnega terenskega ogleda, na katerem so bile
izvedene ustrezne meritve. Sestava zunanjega ovoja stavbe se je določila z nedestruktivnimi metodami in podatki, ki so bili
pridobljeni s strani lastnika. Za stavbo namreč ni bilo na voljo projektne dokumentacije. Spodnji del stavbe je bil zgrajen leta
1948, v letu 1975 pa je bila dozidana garaža in zgornja etaža. 

Ker gre za stavbo grajeno leta 1975, je kot prvi ukrep predlagana celostna ali postopna obnova stavbnega ovoja z
zamenjavo stavbnega pohištva in vgradnjo toplotne izolacije (TI). Ocenjena vračilna doba teh ukrepov sicer ni najkrajša (3
do 10 let), vendar je s stališča trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije najbolj smiselna. V kolikor se bo sanacija
izvajala postopno, predlagamo sledeč vrstni red ukrepov.

Kot prvi ukrep predlagamo, da se izvede zamenjava prvotno vgrajenih oken s sodobnimi okni. Ocenjena vračilna doba je
nižja od 5 let.

Kot drugi ukrep predlagamo vgradnjo 15-20 cm TI na stropu proti neogrevanemu podstrešju. Po naših izračunih gradbene
fizike, bi ta ukrep precej zmanjšal letno potrebo po toploti za ogrevanje QNH. Nato predlagamo sanacijo fasade z vgradnjo
vsaj 15 cm TI, saj je trenutno na fasado vgrajenih zgolj 3 cm EPS in še to ne na vseh mestih. Preden se izvedeta ukrepa, se
preveri zahteve za pridobitev lokalnih in državnih subvencij za učinkovito rabo energije (razpis Občine Jesenice in Eko
sklada).

V kolikor bo želja po celostni energetski sanaciji stavbe in prehodu v še nižji energetski razred, je mehansko prezračevanje
z rekuperacijo skoraj nujen ukrep. Ker gre za obstoječo stavbo, je najboljša rešitev vgradnja lokalnih rekuperatorjev.
Ocenjena vračilna doba znaša od 4 do 8 let.

Ukrep, katerega je smiselno izvesti sočasno, je vgradnja centralne temperaturne in časovne regulacije režima ogrevanja
glede na zunanje pogoje in uporabo stavbe. Predlagamo, da se že takoj na začetku vgradijo termostatski ventili z glavami
na radiatorjih, kjer le ti še niso bili vgrajeni (cca 90 % radiatorjev). Ocenjena vračilna doba se giblje od 1 do 5 let.

V kolikor bi se odločili zamenjati obstoječ kotel na kurilno olje, predlagamo vgradnjo sodobnega kotla na lesno biomaso
(drva ali peleti) za ogrevanje in centralno pripravo tople sanitarne vode. Ocenjene vračilne dobe ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti vgrajenih sistemov znašajo od 5 do 10 let.

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Enodružinske hiše raznih vrst


